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Таким образом, одним из факторов, оказывающих существенное 
влияние на процесс кристаллизации лактозы, является скорость 
охлаждения продукта, а именно сгущенного молока, а также необ-
ходимым условием обеспечения однородности консистенции про-
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Маслоотделители предназначены для отделения масла от холо-
дильного агента. 
Паровые маслоотделители устанавливаются после компрессора 
перед конденсатором. По конструкции и принципу действия масло-






В инерционном маслоотделителе капли масла отделяются за счёт 
резкого изменения скорости и направления потока. Скорость потока 
в них должна быть не более 0,8 м/с. 
Преимуществом таких маслоотделителей является простота кон-
струкции и низкая стоимость. 
Недостатком является малая эффективность маслоотделения 
(40–60 %) и невозможность отделения парообразного масла. 
В циклонных маслоотделителях установлена спиральная пласти-
на. Парообразный поток поступает на спиральную пластину и за-
кручивается, при этом возникают центробежные силы инерции. Под 
действием центробежных сил капли масла отбрасываются к внут-
ренней поверхности маслоотделителя, а затем стекают вниз. 
218 
Преимуществом является более высокая эффективность масло-
отделения (60–80%). 
Недостатки циклонных маслоотделителей: 
1. Более высокая стоимость; 
2. Сложность конструкции; 
3. Невозможность отделения парообразного масла. 
Принцип действия барботажных маслоотделителей основан на 
продвижении сжатой газовой смеси сквозь жидкостной барьер. Эф-
фективность очистки может достигать 80–90 %. При прохождении 
пара хладагента через слой жидкого хладагента задерживаются не 
только капли масла, но и происходит конденсация масляного пара. 
Недостатками барботажных маслоотделителей являются: большие 
размеры, необходимость установки относительно конденсатора не ме-
нее чем на 1,5 м. Также барботажный маслоотделитель непригоден для 
фреоновых установок ввиду высокой растворимости масла во фреоне. 
Отделение капель масла от паров хладагента в сетчатом маслоотде-
лителе происходит при прохождении потока рабочей среды через слой 
насадки, состоящий из нескольких слоев мелкой сетки. Смесь газа с 
маслом встречает на своём пути сетку, меняет направление движения 
и скорость. В результате тяжёлые масляные частички задерживаются, 
а более лёгкая газовая среда продолжает движение. 
Между тем эффективность очистки сетчатыми устройствами от-
носительно невысокая (не более 50 %). Поэтому этот вид компрес-
сорных сепараторов относят к фильтрам грубой очистки. 
Комбинированные маслоотделители представляют комбинацию 
инерционного, сетчатого, циклонного маслоотделителей. Эффек-
тивность таких маслоотделителей достигает 99,5 %. Недостатком 
является сложность конструкции, высокая стоимость и существен-
ные издержки на их обслуживание. 
В установке для сублимационной сушки КС 30 применяется 
инерционный маслоотделитель. Это связано с его низкой стоимо-
стью и небольшими габаритами. 
 
 
 
 
 
 
